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NTNU - Ålesund
Hydrofonisk anlegg

+Hydrofonisk anlegg

+Bærbar PC

Patcheskap

I/O-signaler:
-Sirk.pumpe
-Temp.følere
-Div. feilsignal
-Etc.

=562-OS001
Hovedsentral
CDP Studio
IP: DHCP

Lokal betjening
av SD-anlegg

=100-RR002
pH-sensor

SENSECAP
Adr: 2

=100-RR001
EC & TDS semsor

SENSECAP
Adr: 1

=563-OU001
Hovedenhet

WAGO 750-8212
IP: DHCP

= Modbus TCP/IP
= BACnet MSTP Teknisk Nett - NTNU Ålesund
= MP-bus
= Modbus RTU

-UD

=521.xxx

+Teknisk rom xxx

1

-Port

+Svitsj XXX.XXX.XXX.XXX

X

= Mbus
= I/O

-UD 2

-UD 1-UD 1

-Port X
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